Сводные данные об аварийных отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства

ЗАО «Самарская сетевая компания» за 2010 год.
	№

п.п.
	Дата аварийного отключения и включения

 в работу
	Причина

аварийного отключения* 
	Мероприятия

по устранению причин аварийного отключения
	Объём  недопоставленной

электроэнергии(кВт/час)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Октябрь 2010
	2195

	1
	02.10.2010г.
14 ч. 35мин – 16 ч. 49 мин
	3.4.11
	провести испытания КЛ 6кВ Ф-32 
	5

	2
	03.10.2010г.

19 ч. 40 мин – 20 ч. 25 мин
	3.4.4
	1. првести испытание КЛ Ф-СМ-4

2. првести внеочередной инструктаж всему ОРП и ремонтному персоналу Волжского РЭС
	100

	3
	05.10.2010г.

06. ч. 30 мин – 08 ч.30 мин
	3.4.9
	восстановить оборванный провод «В» ВЛ 10кВ Ф-БГЛ-2 оп. 201/6-201/7
	20

	4
	13.10.2010г.
03ч. 50мин – 06ч. 35 мин
	3.4.9
	произвести дополнительный осмотр отпаек Ф-9 ВЛ 6кВ с целью выявления возможных повреждений
	633

	5
	13.10.2010г
01ч.00мин-09ч. 05 мин
	3.4.7
	произвести дополнительный осмотр отпаек Ф-3 ВЛ 10кВ с целью выявления возможных повреждений
	653

	6
	17.10.2010г.
09ч. 30мин-
	3.4.4
	произвести дополнительный осмотр ВЛ 6кВ Ф-25 с целью выявления возможных повреждений
	30

	7
	19.10.2010г.
11ч.45мин-12ч.10мин
	3.4.7
	произвести дополнительный осмотр отпаек КЛ 6кВ  Ф-М-35 с целью выявления возможных повреждений
	50

	8
	23.10.2010г.
05ч.10мин-09ч.32мин
	3.4.7
	произвести ремонт КЛ 6кВ Ф-Строит-1
	704

	
	Ноябрь 2010
	1900

	9
	01.11.2010г
08ч. 55мин- 14ч. 30мин
	3.4.7
	1. произвести дополнительные осмотры ВЛ с целью выявления исчерпавших ресурс и поврежденных опор
2. составить график проведения замен исчерпавших ресурс и поврежденных деревянных опор
	600

	10
	04.11.2010г.
18ч.40мин- 00ч.05мин
	3.4.9
	произвести дополнительный осмотр ВЛ 10кВ Ф-Пб-5 для отыскания возможных повреждений 
	420

	11
	05.11.2010г. 

18ч.40мин-21ч. 42 мин
	3.4.7
	определить место повреждения, произвести ремонт и испытания перемычки КЛ 6Кв между ТП-1 и ТП -2
	562

	12
	07.11.2010г.
14ч.10мин-17ч.13мин
	3.4.9
	произвести замену проходных изоляторов Ф-А, Ф-Б КТП 603/250
	110

	13
	11.11.2010г
12ч.01мин-12ч.02мин
	3.4.6
	1. пересмотреть инструкцию по обслуживанию и эксплуатации УРЗиА на ПС ЗиМ
2. пересмотреть бланк переключений по выводу в резерв (ремонт) трансформаторов напряжения на ПС ЗиМ
	0

	14
	12.11.2010г.
14ч.55мин- 16ч.50мин
	3.4.7
	произвести замену ВВ 6кВ на СП-1
	75

	15
	15.11.2010г.
09ч.41мин-11ч.30мин.
	3.4.8
	произвести ремонт КЛ 6кВ Ф-6
	0

	16
	16.11.2010г.
10ч.15 мин- 11ч.53мин
	3.4.9
	произвести внеочередной осмотр Ф-3 Вл 10кВ с целью выявления сухостоя вблизи охранной зоны ВЛ
	41,5

	17
	19.11.2010г.
00ч.15мин-01ч 25 мин
	3.4.7
	произвести ремонт кабельной муфты СС-100 КЛ 6кВ от ЗТП Сол 203/150 В СТОРОНУ зтп но 1108/2Х160
	30

	18
	24.11.2010г.
16ч. 25мин-16ч. 58 мин
	3.4.12
	произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-Св-9 для отыскания мест возможных повреждений
	61,5

	
	Декабрь 2010
	4337

	19
	05.12.2010г.
10ч.00мин-12ч.10мин
	3.4.9
	1.произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 для отыскания мест возможного нахождения поврежденния
2. провести внеочередные учебные тренировки ОРП по теме: «Плавка гололеда на ВЛ 10кВ»
	89,3

	20
	05.12.2010г.
11ч.05мин-12ч. 45мин
	3.4.9
	1.произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-11 для отыскания мест возможного нахождения поврежденния

 2. провести внеочередные учебные тренировки ОРП по теме: «Плавка гололеда на ВЛ 10кВ»
	53

	21
	05.12.2010г.
09ч.20мин-12ч.50мин
	3.4.9
	1.произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 для отыскания мест возможного нахождения поврежденния

 2. провести внеочередные учебные тренировки ОРП по теме: «Плавка гололеда на ВЛ 10кВ»
	103,2

	22
	06.12.2010г.
09ч.55мин- 11ч.05мин
	3.4.9
	заменить опоры 500/138-500/142 ВЛ 10кВ Ф-5
	98,5

	23
	с 11ч.40мин    06.12.2010г.
до 10ч.50мин 07.12.2010г
	3.4.9
	заменить опоры 100/80-100/85 ВЛ 10кВ Ф-1
	823

	24
	06.12.2010г.

16ч.50мин- 19ч.39мин
	3.4.9
	произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-11 для отыскания мест возможного нахождения поврежденния
	451,1

	25
	с 22ч.50мин 06.12.2010г.
до 15ч.19мин 07.12.2010г

	3.4.9
	произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 для отыскания мест возможного нахождения поврежденния
	678

	26
	07.12.2010г.

14ч.57мин-22ч.10мин
	3.4.9
	произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 для отыскания мест возможного нахождения поврежденния
	107,4

	27
	10.12.2010г.
11ч.25мин-23ч.30мин
	3.4.9
	заменить опоры 100/5-100/8 ВЛ 10кВ Ф-1
	865

	28
	с 21ч.35мин 16.12.2010г.

до 11ч.52мин 17.12.2010г.
	3.4.11
	произвести замену трансформатора ТП 1610/250
	935

	29
	22.12.2010г.

05ч.30мин-12ч.50мин
	3.4.9
	произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-ДНС-7 для отыскания мест возможного нахождения поврежденния
	63,5

	30
	28.12.2010г.
11ч.25мин-14ч.05мин
	3.4.9
	произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 для отыскания мест возможного нахождения поврежденния
	50

	31
	28.12.2010г.

20ч.44мин-21ч.41мин


	3.4.7
	1. пересмотреть инструкцию по обслуживанию и эксплуатации УРЗиА на ПС ЦРП-1 6 кВ;
2. пересмотреть схемы вторичной коммутации ПС ЦРП-1 6 кВ;

3. разработать и утвердить график проведения технического обслуживания, профилактических ремонтов и испытаний устройств РЗиА
	20

	
	Всего аварий
	31
	Итого недоотпуск
	8432


* Расшифровка:
3.4.4 - Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала.
3.4.6 – Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации.

3.4.7 – Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.

3.4.8 – Воздействие посторонних лиц и организаций. Не участвующих в технологическом процессе.

3.4.9 – Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта.

3.4.11 – Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

3.4.12 – Невыявленные причины
